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BIR KLEMENS KUTUSUNA - TIPINE BAGLI OLARAK - AZAMI 6 VEYA 10 ADET ODA TERMOSTATI BAGLANABILIR.
BIR KLEMENS KUTUSUNA AZAMi -TiPINE BAGLI OLARAK - 16 ADET AKTUATOR BAGLANABILIR.

BIR ODA TERMOSTATI AZAMi 5 ADET MOTORLU VANA ILE ILISKILENDIRILEBILIR,

BU DURUMDA YETERLI SAYIDA BAGLANTI YUVASINA SAHIP OLMAYAN MAHALLER iGIN

DISARIDA BIR KLEMENS KULLANMAK SURETIYLE ARTTIRIM YAPMAK MUMKUNDUR.

STANDART TiP TERMINAL KUTUSUNDA TOPRAKLAMA UCU MEVCUT DEGILDIR.
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